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2.0 Einleitung

Diese Anleitung enthalt wichtige Informationen fiir den fachgerechten Einbau, den sicheren
Betrieb und die Wartung von Marchel-Gasfiltern und muss vor Beginn aller Arbeiten sorg-
féltig gelesen, in allen Punkten entsprechend der vorgegebenen Reihenfolge beriicksichtigt
und so aufbewahrt werden, dass sie allen autorisierten Personen frei zugéanglich ist.

Alle Arbeiten dirfen nur von autorisiertem Fachpersonal mit den entsprechenden

Zulassungen fiir Gasinstallationen durchgefiihrt werden. Zu beriicksichtigen sind
dabei diese Anleitung, die fiir den Aufstellungsort der Gasfilter geltenden Gesetze, Normen,
Richtlinien, Installations-, Prif- und Sicherheitsvorschriften, die TRGI und die DVGW Arbeits-
blatter G 495 und G 498 fiir Einbau, Inbetriebnahme, Instandhaltung, Priifung und Wartung.
Eine Nichtbeachtung kénnte zu Funktionsstérungen der Gasfilter und zu erheblichen Perso-
nen- und Sachschaden fiihren.

Bei Fragen oder Unklarheiten kontaktieren Sie vor Beginn der Arbeiten den Hersteller.

Heinz Marchel GmbH & Co. KG Phone: 0049 (0)5407 / 8989-0
RingstraBe 3 Internet: www.marchel.de
49134 Wallenhorst / Germany E-Mail: info@marchel.de

3.0 Definition der Gasfilter-Baureihen

3.1 Mattengasfilter (mit halbrund gebogenen Vliesstoff-Filtermatten)
* Gewindefilter:
Baureihe ..10.. Gewindefilter Al

* Flanschfilter:
Baureihe ..20.., ..21.. Flanschfilter Al
Baureihe ..22.., ..23.. Flanschfilter Al geeignet fur Biogas
Baureihe ..50.. Flanschfilter GJS (GGG) gerade Ausflihrung
Baureihe ..55.. HTB-Flanschfilter GJS (GGG) gerade Ausflihrung

3.2 Zellengasfilter / Eckgasfilter (mit zylindrischen Filterpatronen in Faltenbauweise)
® Zellengasfilter:

Baureihe ..70.. Flanschfilter Al

Baureihe ..80.. Flanschfilter GJS (GGG)

* Flanschfilter Eck:
Baureihe ..30.. Flanschfilter GJS (GGG) Eck-Ausfihrung
Baureihe ..35.. HTB-Flanschfilter GJS (GGG) Eck-Ausfiihrung

Diese Anleitung gilt auch fiir alle nicht unter 3.1 und 3.2 aufgefiihrten Marchel-Gasfilterbau-
reihen in vergleichbarer Bauweise, z. B. fiir Gasfilter alteren Datums (ausgelaufene Filter-
modelle) oder Sonderanfertigungen.



L=l

"MARCHEL _

4.0 Besti aBe Verwendung

Die Gasfilter sind ausschlieBlich geeignet zur mechanischen Abscheidung von gasgetragenen
Schmutz- und Staubpartikeln aus trockenen Brenngasen der 6ffentlichen Gasversorgung nach
DVGW-Arbeitsblatt G 260 (Eignung firr Biogas und 100% Wasserstoff sind im Einzelfall zu
priifen => siehe auch technische Dokumentation der Gasfilterbaureihen) und Luft. Die Baureihen
..22.. und ..23.. sind durch Beschichtung besonders geeignet fir Biogas.

Die Gasfilter sind fur konstante Strémungsverhéltnisse ausgelegt. Nicht konstante Stromungs-
verhéltnisse, z.B. pulsierende Stromungen, kdnnen zu Beschédigungen der Filterelemente (Filter-
matten / Filterpatronen) und zu Funktionsbeeintréchtigungen fiihren.

Die Gasfilter diirfen nur bestimmungsgemaB und unter Berlicksichtigung der vom Hersteller
vorgegebenen zulassigen Einsatzbedingungen gemaB Typenschild verwendet werden.

Eine Verwendung fir andere Gase oder ein Einsatz unter anderen Bedingungen bedarf der
ausdricklichen Genehmigung des Herstellers.

5.1 Einbauort und Einbaulage

Die Gasfilter sind ohne besondere MaBnahmen nur fiir den Einbau innerhalb von Geb&uden

und fur den Einsatz in trockener und nicht aggressiver Umgebungsluft geeignet.

Nur Gasfilter der Baureihe ..22.. und ..23.. sind fiir den Einsatz in gering aggressiver Umgebungs-
luft geeignet, z. B. salzhaltige Meeresluft.

Bei Aufstellung im Freien ist bauseits bei allen Gasfiltern ein geeigneter Wetterschutz
anzubringen, z.B. durch ein geschlossenes Wetterschutzgehause (Einhausung).

Es ist unbedingt zu gewéhrleisten, dass die Gasfilter vor Feuchtigkeit geschitzt und die
max. zuldssigen Einsatztemperaturen nicht liber- resp. unterschritten werden. Nétigenfalls
ist zusétzlich bauseits eine geeignete Isolierung und Beheizung anzubringen.

 Kontakt mit Mauerwerk oder Ahnlichem unbedingt vermeiden. Mindestabstand 20 mm

* Fir den Austausch der Filterelemente bei Mattengasfiltern und Eckfiltern ist als freie Ausbau-
héhe mindestens die Hohe des kompletten Filtergehduses erforderlich. Fiir den Austausch der
Filterelemente bei Zellengasfiltern ist als freie Ausbauhéhe mindestens die Hohe des Gehause-
unterteils erforderlich

* Gasfilter sind geeignet fir Einbau in senkrechte oder waagerechte Rohrleitungen.
Durchflussrichtung zwingend beachten; siehe Richtungspfeile an den Geh&usen.
Bei Einbau in senkrechte Rohrleitungen ist die Anstrémung der Gasfilter nur von unten
nach oben zuléssig, ansonsten ist die Einbaulage beliebig. Bei Baureihe ..10.. (Rp 2 - Rp 2),
Baureihe ..20.., Baureihe ..21..,Baureihe ..22.. und Baureihe ..23.. (je DN 25 - DN 100) ist eine
um 90° gekippte Einbaulage (Deckel zur Seite) zu empfehlen

* Gasfilter sind in den Potentialausgleich der Anlage einzubeziehen

5.2 Montage der Gasfilter

* Verschlusskappen / -etiketten der Anschlussverbindungen entfernen

* Gasfilter miissen spannungsfrei eingebaut werden

* Gasfilter diirfen nicht als Hebel benutzt werden

¢ Es darf nur geeignetes Werkzeug verwendet werden, z.B. Montage mit Drehmoment -
schlissel (keine Rohrzange verwenden!)

 Fir Anschlussverbindungen nur geeignete Schrauben und geeignete und zugelassene
Dichtungen und Dichtungsmaterialien verwenden

* Schrauben fiir Flansch-Anschlussverbindungen schrittweise und gleichmasig tber Kreuz
anziehen. Anzugsdrehmomente (Ma) gemaB Tabelle 13.3 beachten

* Bei Gewinde-Anschlussverbindungen Torsionsmomente Tmax gemaB Tabelle 13.4 beachten
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5.3 Dichtheitspriifung nach Montage

 Dichtheitspriifung nur mit geeignetem Priifmedium durchfiihren, z. B. mit Luft

* Gasfilter durfen nur langsam mit dem Prifmedium beaufschlagt werden

® Prufdruck max. 1,2 x zuldssiger Betriebstiberdruck PS gemaB Typenschild

* Filtergehduse und alle Anschlussverbindungen auf Dichtheit prifen. Bei Undichtheit des
Gasfiltergehduses muss der komplette Gasfilter getauscht werden. Bei Undichtheit der
Anschlussverbindungen Dichtflachen, Dichtungen und Ausfiihrung der Montagearbeiten
prufen und Undichtheit beheben. Bei Dichtheit alle Priifungen geméB 6.1 durchfiihren

6.0 Inbetriebnahme

6.1 Priifungen vor Inbetriebnahme

* BestimmungsgemaBe Verwendung und Einsatzbedingungen nochmals priifen

* Durchflussrichtung priifen, siehe Richtungspfeile an den Filtergehdusen

* Alle Schrauben der Gasfilter — auch die Schrauben der Anschlussverbindungen —
auf Vollstandigkeit und festen Sitz priifen, siehe dazu Anzugsdrehmomente (Ma) in
Tabellen 13.0

* Einhaltung aller Einbau-, Sicherheits- und Unfallverhiitungsvorschriften priifen

* Gasfilter und komplette Einbausituation auf Méngel oder Beschadigungen priifen

* Vollstandigkeit der technischen Dokumentationen und Lesbarkeit der Typenschilder
prifen

6.2 Inbetriebnahme der Gasfilter

Gasfilter und Anschlussverbindungen miissen absolut dicht sein und diirfen keine Méngel
oder Beschadigungen aufweisen. Nur unter dieser Vorraussetzung, und nur, wenn eindeutig
gewabhrleistet ist, dass keine Gefdhrdung von Personen oder Sachen besteht, diirfen die
Gasfilter in Betrieb genommen werden.

Bei Undichtheit, Mangeln oder Beschadigungen
jeglicher Art darf keine Inbetriebnahme erfolgen.

Gasfilter diirfen nur langsam durch Offnen der Absperrarmaturen mit Druck beaufschlagt
werden. Dabei sind die zuldssigen Betriebsbedingungen gemas Typenschild der Gasfilter
unbedingt zu beachten und einzuhalten.

7.0 Wartung, Instandhaltung, Priifungen

Wartung, Instandhaltung und Priifungen missen nach dieser Anleitung und den flr den Auf-
stellungsort der Gasfilter geltenden Gesetzen, Normen, Richtlinien, Installations-, Priif- und
Sicherheitsvorschriften durchgefiihrt werden. Insbesondere sind die DVGW-Arbeitsblatter

G 495 und G 498 zu beriicksichtigen.

Filterelemente und Dichtungen missen in Abhangigkeit zu Verschmutzung, Druckverlust und
Zustand unter Bericksichtigung betrieblicher Erfordernisse gewechselt werden, mindestens
aber jahrlich. Bei Gasfiltern Baureihe ..22.. und ..23.. mindestens halbjéhrlich. Zu Beginn
sollten die Intervalle kiirzer gefasst werden, um anlagenspezifische Erfahrungen hinsichtlich
Verschmutzung, Druckverlust, Verschlei3 und eventuellen Beschadigungen zu sammeln.

7.1 Zulassige Druckverlustwerte (Differenzdriicke Ap)
« flir Mattengasfilter (gemas 3.1) : max. Ap 50 mbar
o flir Zellengasfilter / Eckfilter (gem&B 3.2) : max. Ap 500 mbar

Spétestens bei Erreichen dieser Ap-Werte ist ein Austausch der Filterelemente erforderlich.
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7.2 Wartungsumfang
¢ Austausch der verschmutzten oder beschédigten Filterelemente (Filtermatten / -patronen)
¢ Austausch der Deckeldichtungen (O-Ring-Dichtung)
® Sauberung der Gasfiltergehause
¢ Prufung der Gasfiltergeh&use und aller Zubehdr- und Anbauteile auf Méngel oder
Beschadigungen

7.3 Offnen der Gasfilter oder Lésen der Anschlussverbindungen

Alle Arbeiten diirfen grundsétzlich nur an druckentlasteten Gasfiltern durchgefiihrt

A werden. Nach Druckentlastung vor Beginn aller Arbeiten und vor jedem Offnen der
Gasfilter oder Lésen der Anschlussverbindungen ist zwingend eine Wartezeit von
mindestens 5 Minuten einzuhalten, damit eventuell vorhandene elektrostatische
Aufladungen abgebaut werden.

* Rohrleitung eingangsseitig vor Gasfilter gasdicht absperren

* Gasfilter und Rohrleitung druckentlasten. Explosive Gase mussen gefahrlos fiir Mensch
und Umwelt in die Atmosphare abgelassen werden

* Deckelschrauben gegen Uhrzeigersinn I6sen und Deckel vorsichtig abheben.
! Achtung: Es darf kein Schmutz auf die Reingas-Seite gelangen!!!

7.4 Wartung

o Offnen der Gasfilter oder Lésen der Anschlussverbindungen gemaB 7.3

* VVerschmutzte oder beschéadigte Filterelemente vorsichtig aus Filtergehduse entfernen
11! Achtung: Es darf kein Schmutz auf die Reingas-Seite gelangen!!!

* Deckeldichtungen vorsichtig entfernen. Die O-Ring-Nut darf nicht beschadigt werden

o Filtergehause und Deckel innen und aussen mit ex-geschitztem Staubsauger, Tuch
oder Pinsel sorgfaltig sdubern. Die Reinigung muss trocken erfolgen. Chemische
Hilfsmittel diirfen nicht verwendet werden
Falls vorhanden, kann die Sduberungsbohrung im Boden geéffnet und benutzt werden,
um Schmutz und Staub aus dem Geh&useinneren zu entfernen. Seitlich eingebrachte
Messbohrungen sind dafiir nicht geeignet

¢ Filtergehause, Deckel, Schrauben, Typenschild und, falls vorhanden, Ausristungsteile
auf Mangel oder Beschédigungen priifen

* Ersatzteile vor Einbau auf Richtigkeit, Beschadigungen oder Mangel priifen

* Je nach Filterbaureihe neue Filtermatte, neue Filterpatrone und neue Deckeldichtung
einsetzen und auf korrekten Sitz achten
11! Achtung: Dichtungen miissen fiir Einbau / Montage auf mindestens +5°C erwarmt
werden

o Filtergehause mit Deckel verschlieBen gemas 7.5

7.5 SchlieBen der Gasfilter und Wiederinbetriebnahme

o Filterdeckel mit O-Ring vorsichtig auf Gehause auflegen und gerade ausrichten

¢ Deckelschrauben leicht 6len und Schrauben im Uhrzeigersinn mit geeignetem
Werkzeug schrittweise und gleichméBig tiber Kreuz anziehen. Anzugsdrehmomente
gemaB Tabelle 13.1 beachten

¢ Auf korrekten Sitz des Deckels achten. Deckel muss plan aufliegen. Der O-Ring darf nicht
eingequetscht sein. Bei Zellengasfiltern muss der zwischen Deckel und Gehduse
verbleibende umlaufend sichtbare Spalt gleichmaBig sein

¢ Gasfilter und Anschlussverbindungen unter Beachtung der Punkte 5.3, 6.1 und 6.2
dieser Anleitung erneut auf Dichtheit prifen und Gasfilter in Betrieb nehmen
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8.0 Ersatzteile

Es durfen nur Original-Ersatzteile (Filterelemente, Dichtungen und Schrauben) des Gasfilter-
Herstellers ,Marchel“ verwendet werden.

Bei Verwendung anderer Ersatzteile ist die Betriebs- und Funktionssicherheit der Gasfilter
nicht gewahrleistet und alle Baumusterzertifizierungen werden ungliltig!

Fir Ersatzteilbestellungen ist zwingend die exakte Typenbezeichnung der Gasfilter geman
Typenschild anzugeben.

9.0 Transport und Lagerung

Gasfilter und Ersatzteile miissen trocken, staubfrei und geschiitzt gegen Beschédigungen
transportiert und gelagert werden. Ersatzteile missen auBerdem dunkel gelagert werden.

Fur Dichtungen sollte eine Lagerzeit von 1 Jahr nicht tiberschritten werden.

Zulassige Transport- und Lagertemperatur fiir Gasfilter und Ersatzteile -20°C bis +40°C.
(FKM / FPM - Dichtungen oder vergleichbar -10°C bis +40°C)

| 10.0 Aligemeine Sicherheitshinweise

Fur ausreichende Belliftung des Aufstellungsraumes sorgen.
Feuer, Rauchen und offenes Licht verboten! Funkenbildung unbedingt vermeiden!

An Gasfiltern evtl. vorhandene Prif- und / oder Séduberungsbohrungen weisen einen offenen
Durchmesser >1 mm auf. Bei Einsatz der Gasfilter in frei zugénglichen Raumen der Hausins-
tallation sind hinsichtlich der Manipulationssicherheit geeignete MaBnahmen zu ergreifen
und das DVGW-Regelwerk / TRGI in der gliltigen Fassung zu beachten.

Bei nicht fachgerechtem Einbau, nicht fachgerechter Wartung, Instandhaltung, Priifung
und bei Nichteinhaltung der zuléssigen Einsatzbedingungen ist die Betriebs- und Funktions -
sicherheit der Gasfilter nicht gewéhrleistet, siehe 12.0.

An den Gasfiltern diirfen keine Verédnderungen vorgenommen werden.

Typenschilder enthalten wichtige und sicherheitsrelevante Angaben und durfen nicht entfernt
oder verandert werden. Typenschilder miissen gut lesbar sein.

11.0 Aligemeines

Technische Detailinformationen zu Marchel-Gasfiltern (z. B. Abmessungen, Gewichte,
Filterfeinheit, Durchflussdiagramme, Druckverlustwerte Ap etc.) stehen im Internet unter
www.marchel.de als Download zur Verfiigung. Ebenso Konformitétserklarungen,
EG-Baumusterprifbescheinigungen und Zertifikate.

Sofern die Gasfilter in den Geltungsbereich einer EG-Richtlinie fallen und danach gepruft
und zugelassen sind, liegt dieser Anleitung eine entsprechende Konformitétserklarung bei.

Diese Anleitung ist in deutscher, englischer und franzésischer Sprache verfasst.

Weitere Sprachen - siehe Landerkennzeichen Seite 1 — sind im Internet unter www.marchel.de
einzusehen und stehen ebenfalls als Download zur Verflgung.

Rechtsverbindlich ist ausschlieBlich die deutsche Sprachfassung. Bei allen anderen Sprach-
fassungen handelt es sich um unverbindliche Ubersetzungen.



12.0 Risil

teilung / Risil

Bei fachgerechtem Einbau, Betrieb, Instandhaltung, Wartung und Priifung gemas dieser
Anleitung geht von den Gasfiltern selbst keine Gefahr aus.

Bei Nichtbeachtung dieser Anleitung kann es aber zu schwersten Personenschéden
bis hin zu tédlichen Verletzungen kommen, auBerdem zu hohen Sachschaden und
Funktionsstérungen der gesamten Anlage. Bei Undichtheiten besteht erhebliche Ex-
plosionsgefahr. Undichtheiten sind deshalb unbedingt zu vermeiden.

Fehler / Ursachen

mogliche Folgen

MaBnahmen zur Vermeidung

des zuldssigen
Betriebstiberdruckes PS

Dichtungen, dadurch Undichtheit
und Freisetzung des Mediums.
Explosionsgefahr!

UnsachgeméBe Schéden an Gehéuse und Einhaltung der

Montage Dichtungen, dadurch Undichtheit Montagevorschriften gemas
und Freisetzung des Mediums. dieser Anleitung
Explosionsgefahr!

Uberschreitung Schéden an Gehause und Einhaltung der Vorgaben

gemaB Typenschild der
Gasfilter

Uberschreitung
der zulassigen
Einsatztemperaturen TS

Schaden an Dichtungen und Filterele-
menten, Undichtheit, Freisetzung des
Mediums, Funktionsbeeintrachtigung.

Explosionsgefahr!

Einhaltung der Vorgaben
gemaB Typenschild der
Gasfilter

Uberschreitung
der zulassigen
Durchflussmenge Qmax

Zu hohe Strdmungsgeschwindigkeit,
dadurch Schaden an Filterelementen,
Funktionsbeeintrachtigung, Staub-
durchbruch

Einhaltung der Vorgaben
geméB Typenschild,
Lieferschein und technischer
Spezifikation

Betrieb mit nicht
zulassigen Medien
(fliissig, aggressiv)

Schéden an Dichtungen, Filterelemen-
ten und Gehé&usen. Dadurch Funktions-
beeintrdchtigung, Undichtheit und
Freisetzung des Mediums.
Explosionsgefahr!

Einhaltung der Vorgaben
gemaB bestimmungsgema-
Ber Verwendung

UnsachgeméBe Wartung
oder Verwendung nicht
geeigneter Ersatzteile

Funktionsbeeintrachtigung,
Undichtheit und Freisetzung des
Mediums. Explosionsgefahr!

Einhaltung der Vorgaben
gemaB dieser Anleitung

Missachtung der
FlieBrichtung

Funktionsbeeintrachtigung und Ver-
schmutzung nachfolgender Geréte
und Sicherheitseinrichtungen

Richtungspfeile auf den
Filtergehausen beachten

der Gasfilter

Staubdurchbruch

Uberschreitung Schéden an Filterelementen, Differenzdruckiberwachung,

des zuléssigen Funktionsbeeintrachtigung, Einhaltung der Wartungs-

Differenzdruckes Ap Staubdurchbruch intervalle und Austausch der
Filterelemente

Zu schnelle Schéden an Filterelementen, Langsame Offnung der

Druckbeaufschlagung Funktionsbeeintrachtigung, Absperrarmaturen

Nichteinhaltung der Min-
destwartezeit (5 Minuten)
nach Druckentlastung

vor Beginn aller Arbeiten

Eventuell vorhandene
elektrostatische Aufladung.
Explosionsgefahr!

Einhaltung der Mindestwar-
tezeit von 5 Minuten geméaB
dieser Anleitung (siehe 7.3)
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13.0 und Torsi D
13.1 Mafiir D
Gasfilter-Baureihen max. zul. Ma
(gemé&B Definition 3.0) Abmes- | Qualitiit
sungen
..10.. Gewindefilter Al M6 1S0 4762 — 8.8, verz., IS0 4762 — A4-80 6Nm
..,..21... Flanschfilter Al M8 1S0 4762 - 8.8, verz., IS0 4762 — Ad-80 13 Nm
= F::::EE;:::E: gjg Eggg; Eg:ade 10 150 4762 — 8.8, verz., IS0 4762 — A4-80 22Nm
70, zellengasiter Al M12 1S0 4762 — 8.8, verz,, IS0 4762 — A4-80 35 Nm
80, Zellengasfilter GJS (GG6) M16 1S0 4762 - 8.8, verz., IS0 4762 — Ad-80 90 Nm
..22.. Flanschfilter Al, geeignet fiir Biogas M6 IS0 4762 — A4-80 6Nm
..23.. Flanschfilter Al, geeignet fiir Biogas M8 150 4762 — A4-80 13Nm
M10 1S0 4762 — A4-80 22 Nm
HTB-Flanschfilter GJS (GGG) M6 IS0 4017 —W.-Nr. 1.7709, verz. 6 Nm
35.. Eck-Ausfiihrung M8 10 4017 — W.-Nr. 1.7709, verz. 13 Nm
-55.. gerade Ausfiihrung M10 150 4017 — W-Nr. 1.7709, verz. 22 Nm
13.2 Ma filr Ver auben DIN 908 - St und DIN 908 - A4
.20..und ..21.. *GA | mitDichtring DIN 7603 ~ A, FA 25 Nm
-30.. und ..50.. GUA mit Dichtring DIN 7603 — A, Al 25 Nm
;?_"r-- “2"2" --303 55 und 55 “G%A | mit Dichiring DIN 7603 — A, FA 30 Nm
U880 231239 UNG99- G%2A__| mit Dichtring DIN 7603 —A Al 50 Nm
G1A mit Dichtring DIN 7603 —A, Al 80 Nm
13.3 Ma fiir Flansch
.20..,.21..,.22..und ..23.. M12 DIN 939 - 8.8 50 Nm
.30.., .35.., .50.. und .55... M16 DIN 939 - 8.8 125 Nm
.70..und ..80.. M20 DIN 939 - 8.8 240 Nm
M24 DIN 939 - 8.8 240 Nm
13.4 Torsi Trmax fiir Gewinde-A i
Anschluss [ Rp%e Rp% | Rp1 [ Ro 1% [Rp1% [Rp2
2ul. Tmax t <= 108 | 55 Nm 100Nm | 125Nm | 160 Nm | 200 Nm | 250 Nm
13.5 D Quax (Betri i )
| Anschluss Rp % Rp % Rp1,DN25 | Rp1% Rp 1%, DN 40 Rp 2, DN 50
Durchflussmenge Qmax_| 12 m*h 22mh 35m/h 57 m*h 90 m*h 140 m*h
Anschluss DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250
Durchflussmenge Qmax_| 235 m*h 350 m*h_| 550 m¥h 870 m*h 1260 m*h 2250 m*/h 3500 m*h

13.6 Verschraubungsanweisung
Die Schrauben sind schrittweise und gleichméBig iiber Kreuz nach folgender Staffelung anzuziehen:

1. Schritt: 30% des bendtigten Drehmomentes 4. Schritt: 75% des bendtigten Drehmomentes
2. Schritt: 45% des bendtigten Drehmomentes 5. Schritt: 90% des benctigten Drehmomentes
3. Schritt: 60% des bendtigten Drehmomentes 6. Schritt: 100% des bendtigten Drehmomentes

Nach dem Aufbringen des Anzugsdrehmomentes gemaB Schritt 6 (100%) miissen alle Schrauben noch einmal
mit 100% des bendtigten D werden.




14.0 Konformita klarungen

14.1 Konformitétserklarung Gasfilter Baureihen ..10.., ..20.., ..21.., ..22.., ..23..
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14.2 Konformitatserkldarung Gasfilter Baureihen ..30.., ..35.., ..50.., ..55..
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14.3 Konformitatserklarung Gasfilter Baureihen ..70..
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Installation, operating and maintenance instructions for Marchel gas filters
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2.0 Introduction

This manual contains important information and instructions on the proper installation, safe
operation and maintenance of Marchel gas filters and must be carefully read before com-
mencing any work and followed in the specified sequence, and stored in such a way as to
be freely accessible to all authorised personnel.

Work on gas installations must be performed by authorised specialists with appro-

priate qualifications only. When doing so, please observe these instruction, the laws,
standards, guidelines, installation, inspection and safety regulations applicable at the site of
installation, the TRGI and the DVGW (German Association of Gas and Water) worksheets G
495 and G 498 on the installation, commissioning, maintenance, inspection and servicing of
such installations. Non-observance of the above may cause the gas filters to work incorrectly
and result in significant personal injury and damage to property.

Please contact the manufacturer before starting any work if you have any questions.

Heinz Marchel GmbH & Co. KG Phone: 0049 (0)5407 / 8989-0
RingstraBe 3 Internet: www.marchel.de
49134 Wallenhorst / Germany E-Mail: info@marchel.de

3.0 The different gas filter series

3.1 Gas filter mesh (with semi-circular bent non-woven filter pads)
 Thread filter:
Serie ..10.. thread filter Al

* Flange filter:
Serie ..20.., ..21.. flange filter Al
Serie ..22.., ..23.. flange filter Al, suitably for biogas
Serie ..50.. flange filter GJS (GGG) straight version
Serie ..55.. HTB flange filter GJS (GGG) straight version

3.2 Cell gas filter / corner filter (with cylindrical, accordion-style filter cartridges)
 Cell gas filter:

Serie ..70.. flange filter Al

Serie ..80.. flange filter GJS (GGG)

« flange filter crosswise:
Serie ..30.. flange filter GJS (GGG) angle version
Serie ..35.. HTB flange filter GJS (GGG) angle version

This manual also applies to all Marchel gas filter series of a similar design, e.g. older models
(discontinued filter models) and custom designed filters that are not listed under 3.1 and 3.2.
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4.0 Intended use

The gas filters are intended only for the mechanical separation of airborne dirt and dust
particles in dry combustion gases from public gas supply specified in DVGW worksheet G 260
(suitability for biogas and 100% hydrogen must be reviewed on a case-by-case basis => see
also technical documentation for gas filter series) and air. Series ..22.. and ..23.. are particularly
suitable for biogas due to their coating.

The gas filters are designed for use in steady flow conditions. Non-steady flow conditions,

e.g. pulsating flows, can damage the filter elements (filter mesh / cartridges) and stop them
from working properly.

The gas filters must only be used in accordance with their intended use and the permissible
service conditions as specified by the manufacturer on the type plate.

Any use for different gases or under conditions other than those specified require the manufac-
turer‘s express approval.

5.0 Installation

5.1 Installation location and position

If no relevant special measures are taken, the above filters are suitable only for installation
inside buildings and for use in dry and non-corrosive ambient air.

Only filters serie ..22.. and ..23.. are suitable for use in slightly corrosive ambient air, such as
sea air that contains sea salt.

If installed outdoors, customers are required to adequately protect all gas filters from
the weather by, e.g. enclosing them inside a weatherproof housing (enclosure).

It is absolutely vital to ensure that all gas filters are protected from damp and that the
max. operating temperatures are observed. If necessary, customers must equip the gas
filters® site of installation with adequate insulation and heating.

* Do not bring in contact with brickwork or similar. Ensure a minimum clearance of 20 mm

* To enable the filter elements in gas filter mesh and corner filter housings to be replaced, the
clearance above them must be at least as high again as the height of the entire housing.
To enable their filter elements to be replaced, cell gas filters must be installed in such a way
that the clearance above them is at least as high again as the height of the bottom part of
their housings.

 Gas filters are suitable for installation in vertical and horizontal pipes. Always make sure to
install the filters in line with the flow direction. See direction arrows on the housings. When
installing filters in vertical pipes, they must only be installed in such a way that the gas
enters them from below and exits at the top, but can otherwise be positioned as required.
Filters serie ..10.. (Rp Y2 - Rp 2), serie ..20.., serie ..21.., serie ..22.. and serie ..23..
(ever DN 25 - DN 100) should be installed at 90° angles (with the cover at the side)

* Gas filters must be included in the potential equalization of the system

5.2 Installing the gas filters

* Remove the sealing caps / labels from the connections

* Gas filters must be fitted stress-free

* Gas filters must not be used as levers

* Only use suitable tools for fitting, e.g. a torque spanner (do not use a pipe wrench!)

¢ Only use suitable screws and suitable and approved seals and sealing materials for all
connections

* Tighten screws for flange connections gradually, evenly and crosswise. Always observe the
torque specifications (Ma) listed in table 13.3

* Always observe the torsional moments Tmax specified in table 13.4 for all threaded
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5.3 Checking for leaks after installation

* Only perform leak tests using suitable test media such as air

* Always charge gas filters slowly with the test media

® The test pressure must not exceed 1.2 x the admissible operating overpressure PS specified
on the type plate

* Check the filter housing and all connections for leaks. If the gas filter housing leaks, the
entire gas filter must be replaced. If the connections, sealing faces or seals leak, check
whether all of the components have been properly installed and fix leak. If there are no
leaks, proceed to performing the checks specified under 6.1

6.0 Commissioning

6.1 Checks to be performed before commissioning

* Double check that the gas filter will be used as intended and under the specified permissible
service conditions

* Check the flow direction. See direction arrows on the filter housings

* Make sure that all of the gas filter screws — including those of the connections — have been
properly fitted and tightened. Make sure that the tightening torques (M) listed in tables 13.0
have been applied

* Check that all installation, safety and accident prevention regulations have been observed

* Check the gas filter and the entire installation situation for defects and damage

* Check the completeness of the technical documentation and legibility of the type plates

6.2 Commissioning the gas filters

The gas filters and connections must be totally leak-proof and must not be defective or dama-
ged in any way. The gas filters must only be commissioned if the above conditions are met and
if it is absolutely certain that commissioning them will not pose a risk to persons or property.

Do not commission any filters that leak,
are defective or damaged in any way.

Gas filters must only be charged gradually with pressure by slowly opening the shut-off valves.
When doing so, always observe the permissible operating conditions as specified on the gas
filters* type plates.

7.0 Mai servicing, inspections

All maintenance, services and inspections must be performed as specified in this manual and
in compliance with the laws, standards, guidelines, installation, inspection and safety regula -
tions applicable to the site of installation and, in particular, the DVGW (German Association

of Gas and Water) worksheets G 495 and G 498.

Filter elements and seals must be replaced at least once a year and as and when necessary
as indicated by degree of blockage, loss of pressure and general condition, and taking into
account the relevant operating requirements. Filters serie ..22.. and ..23.. must be replaced at
least every six months. To start with, we recommend replacing the filters more frequently so as
to test the filter‘s degree of blockage, loss of pressure, wear and potential damage specific to
your operating environment.

7.1 Permissible pressure loss (pressure differences Ap)
 For gas filter mesh (as specified under 3.1) : max. Ap 50 mbar
 For cell gas filters / corner filters (as specified under 3.2)  : max. Ap 500 mbar

These filter elements have to be replaced at the latest on reaching these Ap values.
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7.2 Maintenance requirements

* Replace blocked or damaged filter elements (filter mesh / cartridges)

* Replace the cover seals (O-ring seal)

 Clean the gas filter housings

* Check the gas filter housings and all accessories and connected parts for defects and
damage

7.3 Opening the gas filters and connections

All works on gas filters must as a rule be performed only when the gas filter is

A de-pressurized. After releasing the pressure prior to commencing works and before
any opening of gas filters or before any opening of the connections, a waiting period
of at least 5 minutes must be observed, so that any electrostatic charges that may be
present can dissipate.

 Seal off the pipe on the inlet side upstream of the gas filter to make it gas-tight

* Discharge pressure from the gas filter and pipe. Explosive gasses must be discharged into
the atmosphere without risk to humans or the environment

* Remove the cover screws anti-clockwise and carefully lift off the cover.
1! Caution: Do not allow any dirt into the clean gas side of the filter!!!

7.4 Maintenance

* Open the gas filters or connections as specified under 7.3

* Carefully remove dirty or damaged filter elements from the filter housing
11! Caution: Do not allow any dirt into the clean gas side of the filter!!!

 Carefully remove the cover seals. Do not damage the O-ring groove

* Thoroughly clean the inside and outside of the filter housing and housing cover using an
explosion-proof vacuum cleaner, cloth or brush. The filters and their components must only
be dry-cleaned. Do not use any chemical cleaning agents or aids.Where present, the clea-
ning hole on the bottom of the housing can be opened and used
to remove dirt and dust from the inside of the housing. Measuring holes in the side of the
housing are not suitable for this purpose

* Check the filter housing, cover, screws, type plate and, where present, other equipment for
defects and damage

* Check spare parts for correctness, damage and defects before installation

* Depending on filter series, fit a new filter mesh, new filter cartridge and new cover seal and
check that they are correctly fitted. Replace the filter cartridge seals in cell gas filters with
a straight duct
1! Attention: For Installation seals must be heated up to +5°C for installation

* Close the filter housing by fitting the cover as specified under 7.5

7.5 Closing the gas filter and re-commissioning

e Carefully place the filter cover with the O-ring onto the housing and straighten

e Lightly grease the cover screws and gradually and evenly tighten them crosswise and
clockwise using a suitable tool. Observe the tightening torques specified in table 13.1

* Make sure that the cover is fitted correctly. The cover must rest evenly on the top of the
housing. The cover must not press down on the O-ring. In cell gas filters, the remaining
visible circumferential gap between the cover and housing must be uniform

* Check the gas filter and connections again for leaks as specified under 5.3, 6.1 and 6.2 of
this manual and commission the gas filter




8.0 Spare parts

The gas filters must only be used with original spare parts (filter elements, seals and screws)
manufactured by the gas filter manufacturer Marchel.

The use of any other spare parts can jeopardise the gas filters operational and functional
safety and all types of examination certification will be invalid!

When ordering spare parts, always make sure to specify the gas filter type as shown on the
type plate.

9.0 Transport and storage

Gas filters and spare parts must be transported and stored in a dry environment that is free
from dust and must be protected from damage, and stored in a dark place.

For seals a maximum storage time of 1 year should not be exceeded.

Permissible temperature for transport and storage -20°C to +40°C for gas filters and spare
parts. (FKM / FPM - seals or comparable -10°C to + 40°C)

| 10.0 General safety instructions

To provide for sufficient ventilation of the installation area.
Fire, smoking and open light forbidden! Absolutely avoid spark formation!

Any existing inspection bores and / or cleaning holes on gas filters have an open diameter
of >1 mm. When using the gas filters in rooms with domestic installations that are freely
accessible, they must be made tamper-proof and the DVGW regulations / Technical
Regulations for Gas Installations, in their relevant applicable version, observed.

If not properly installed, properly maintained, serviced, inspected and if used in service
conditions other than their permissible ones, the gas filters‘ operating and functional safety
will not be guaranteed. Please also see 12.0.

It is prohibited to modify or change the gas filters.

Type plates contain important data and safety information and must not be removed or
changed. Type plates must be easily legible.

11.0 General

You can also download detailed technical information on Marchel gas filters (e.g. dimensions,
weights, filter grades, gas flow diagrams, pressure loss values, Ap etc.), as well as conformity
declarations, EC type-examination certificates and related certificates from www.marchel.de.

If the gas filters are subject to one of the EC directives and have been tested and approved as
conforming with this directive, the relevant conformity declaration will be enclosed with this
manual.

This manual is available in German, English and French.

Other language versions of this manual — please see the country codes on page 1 — can be
viewed and downloaded at www.marchel.de.

The German language version is legally binding to the exclusion of all others. Any other
language versions merely serves the purpose of translation and is non-binding.
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/ risk lysi

If properly installed, operated, serviced, maintained and inspected as specified in this manual,
Marchel gas filters are inherently safe.

A

However, non-observance of the instructions detailed in this manual can lead to
serious fatal personal injury, as well as serious damage to property and the failure of

the entire installation.Leaks present a significant explosion hazard and must therefore
be avoided at all costs.

Errors / Causes

Potential consequences

Preventative measures

Incorrect installation

Damage to housing and seals,
causing leaks and gas to escape.
Explosion hazard!

Observe the installation
instructions detailed in this
manual

Exceeding the
permissible operating
overpressure PS

Damage to housing and seals,
causing leaks and gas to escape.

Explosion hazard!

Observe the specifications
on the gas filters' type plates

Exceeding the
permissible operating
temperatures TS

Damage to seals and filter
elements - causing malfunctions,
leaks and gas to escape

Explosion hazard!

Observe the specifications
on the gas filters’ type plates

Exceeding the
permissible flow rate
Qmax

Excessively high flow rate — causing
damage to filter elements,
malfunctioning, dust penetrating
the filter elements

Observe the specifications
on the gas filters’ type
plates, delivery note and
technical specifications

Using the filters
for non-permitted
substances
(liquid, corrosive)

Damage to seals, filter elements and
housings. Leading to malfunctions,
leaks and causing the substance

to escape.

Explosion hazard!

Observe the specifications
on the gas filters' intended
use

Incorrect maintenance or
use of unsuitable spare
parts

Malfunctions, leaks and
escaping gas.
Explosion hazard!

Observe the specifications
detailed in this manual

Non-observance of the
flow direction

Malfunctions and blockage of
downstream devices and safety
equipment

Check direction arrows on
filter housings

Exceeding the
permissible differential
pressure Ap

Damage to filter elements,
malfunctions and dust penetrating
the filter elements.

Monitor pressure difference,
observe maintenance
intervals and replace filter
elements

Pressurising the gas
filters too quickly

Damage to filter elements,
malfunctions and dust penetrating
the filter elements.

Open the shut-off valves
slowly

Non-observance of the
minimum waiting period
(5 minutes) after
depressurization prior to

commencement ofworks.

Electrostatic charge that may be
present.
Explosion hazard!

Observance of the minimum
waiting period of 5 minutes
in accordance with this
instruction manual (see 7.3)




MARCHEL
13.0 i torques and flow rates
13.1 Tightening torques MA for cover screws
Gas filter series Screws max. perm. Ma
(as defined under 3.0) Dimen - | Quality
sions
.10.. thread filter Al M6 1S0 4762 - 8.8, galv. IS0 4762 — A4-80 6 Nm
, 21 flange filter Al . M8 10 4762 - 8.8, galv., IS0 4762 — A4-80 13Nm
..30.. flange filter GJS (GGG) angle Version M10 150 4762 8.8, galv., IS0 4762 — A4-80 22 Nm
..50.. flange filter GJS (GGG) straight M2 150 4762 — 8.8, qalv.. IS0 4762 — A4-80 BN
cell gas filter Al — .6, galv, —— m
.80.. cell gas filter 6JS (GGE) M16 1S0 4762 - 8.8, galv., IS0 4762 — A4-80 90 Nm
..22..flange filter Al suitably for biogas M6 10 4762 — A4-80 6 Nm
..23.. flange filter A, suitably for biogas M8 1S0 4762 — A4-80 13 Nm
M10 1S0 4762 — Ad-80 22 Nm
HTB-flange filter GJS (GGE) M6 1S0 4017 — W.-No. 1.7709, galv. 6Nm
~35.. angle version M8 1S0 4017 —W.-No. 1.7709, galv. 13 Nm
-55. straight version W10 1S0 4017 — W.-No. 1.709, galv. 22 Nm
13.2 Tightening torques Ma for locking screws DIN 908 - St and DIN 908 - A4
..20..and ..21.. *G YA with sealing ring DIN 7603 — A, FA 25Nm
-30..and .50.. G%A | with sealing ring DIN 7603 - A, Al 25 Nm
~70..and .80.. *61%A__| with sealing ring DIN 7603 — A, FA 30 Nm
*fiir..22..,..23.., .35..and ..55.. -
GlA with sealing ring DIN 7603 — A, Al 50 Nm
G1A with sealing ring DIN 7603 — A, Al 80 Nm
13.3 Tightening torques M for flange connections
.20..,.21 Mi2 DIN 939 - 8.8 50 Nm
M16 DIN 939 - 8.8 125 Nm
M20 DIN 939 - 8.8 240 Nm
M24 DIN 939 - 8.8 240 Nm
13.4 Torsional moments Tmax for threaded connections

[ connection Rp [ Ros Rp 1 [Ro1s  [Rotinm [Rp2
perm.Tmaxt<=10s | 55Nm | 100Nm | 125Nm | 160Nm | 200 Nm | 250 Nm
13.5 Flow rates Qmax (operating cubic metres)

[ connection Rp % Rp % Rp1,DN25 | Rp1% Rp 1%, DN 40 Rp 2, DN 50
Flow rate Qumax 12 m¥h 22mh 35m¥h 57 m*h 90 m*h 140 m*h
Connection DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250
Flow rate Qmas 235m*h | 350m¥h [ 550m¥h | 870 m¥h | 1260 m¥h 2250 m¥h__| 3500 m¥h

13.6 Tightening screws

Screws must be tightened gradually, evenly and crosswise in the following order:

1. Step: 30% of the required torque
. St 5% of the required torque
3. Step: 60% of the required torque

4. Step: 75% of the required torque
5. Step: 90% of the required torque
6. Step: 100% of the required torque

Once the screws have been tightened to the tightening torques specified under 6 (100%) all of the screws
have to be re-tightened once again with 100% of the required torque.
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14.1 Declaration of Conformity gas filter series ..10.., ..20.., ..21.., ..22.., ..23..
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14.2 Declaration of Conformity gas filter series ..30.., ..35.., ..50.., ..55..
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14.3 Declaration of Conformity gas filter series ..70..
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Notice de montage, de fonctionnement et d‘entretien des filtres a gaz Marchel

1.0 Table des matieres

1.0 Table des matiéres
2.0 Introduction
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2.0 Introduction

La présente notice contient des informations importantes pour le montage approprié, le
fonctionnement sir et I‘entretien des filtres a gaz Marchel et doit étre lue attentivement avant le
début des travaux, considérée dans son intégralité en suivant |‘ordre établi et conservée dans
un endroit ou seules les personnes autorisées peuvent accéder librement.

Seul un personnel spécialisé et habilité a intervenir sur des installations au gaz peut
effectuer I'ensemble des travaux. Sont a prendre en considération la présente
notice, les réglementations, normes, directives, prescriptions d‘installation, de contrdle et
de sécurité, le TRGI et les fiches de travail DVGW G 495 et G 498 relatives au montage, a la
mise en service, a la maintenance, au contrdle et a I‘entretien applicables pour le lieu d‘installa-
tion des filtres a gaz. Le non-respect de ces instructions est susceptible d‘entrainer un
dysfonctionnement des filtres a gaz et des dommages corporels et matériels considérables.

En cas de questions ou d‘imprécisions, contacter le fabricant avant de commencer les
travaux.

Heinz Marchel GmbH & Co. KG Phone: 0049 (0)5407 / 8989-0
RingstraBe 3 Internet: www.marchel.de
49134 Wallenhorst / Germany E-Mail: info@marchel.de

3.0 Définition des modeéles de filtres a gaz

3.1 Filtres a gaz a nattes (avec nattes filtrantes non tissées et recourbées en demi-cercle)
o Filtres a filetage:
série ..10.. filtres a filetage Al

* Filtres a bride:
série ..20.., ..21.. filtres a bride Al
série ..22.., ..23.. filtres a bride Al, convenablement pour gaz biologique
série ..50.. filtres a bride GJS (GGG) version droit
série ..55.. HTB filtres & bride GJS (GGG) version droit

3.2 Filtres a gaz a panneaux / filtres a bride version équerre (avec cartouches filtrantes
cylindriques en version pliée)
o Filtres cellulaires pour gaz:
série ..70.. filtres a bride Al
série ..80.. filtres a bride GJS (GGG)

¢ Filtres a bride version équerre:
série ..30.. Filtres a bride GJS (GGG) version équerre
série ..35.. HTB filtres & bride GJS (GGG) version équerre

La présente notice s‘applique également a tous les modeéles de filtres a gaz Marchel de méme
type cités aux points 3.1 et 3.2, tels que les anciens filtres & gaz (modeles en fin de série) ou
les filtres spéciaux.
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4.0 Utilisation conforme aux prescriptions |

Les filtres & gaz sont uniquement adaptés a la séparation mécanique des particules gazeuses de
saleté et de poussiére présentes dans les gaz de combustion secs de |‘approvisionnement public
en gaz selon la fiche de travail DVGW G 260 ('adéquation au biogaz et le 100 % hydrogéne sont
a vérifier au cas par cas => voir également la documentation technique des modeéles de filtres a
gaz) et dans I‘air. Les modeéles ..22.. et ..23.. sont particuliérement adaptés au biogaz en raison de
leur revétement.

Les filtres & gaz sont congus pour des conditions d‘écoulement constantes. Des conditions
d‘écoulement non constantes (écoulement pulsatoire) peuvent entrainer la détérioration des
éléments filtrants (nattes / cartouches filtrantes) et des dysfonctionnements.

Les filtres & gaz ne peuvent étre utilisés que conformément aux prescriptions et en tenant
compte des conditions d‘utilisation autorisées fixées par le fabricant selon la plaque signalétique.
L‘usage de ces filtres avec d‘autres gaz ou dans d‘autres conditions requiert

|‘autorisation expresse du fabricant.

5.0 Montage

5.1 Lieu et position de montage

Les filtres & gaz sont, sans mesure spéciale, uniqguement destinés a étre montés a Iintérieur de
batiments et utilisés dans un air ambiant sec et non agressif. Seuls les filtres a gaz série ..22..
et ..23..peuvent étre utilisés dans un air ambiant peu agressif tel que I‘air salin de la mer.

En cas d‘installation a I‘air libre, pour tous les filtres a gaz, le client est tenu de placer un
dispositif de protection approprié contre les intempéries tel qu‘un boitier fermé (encoffrage).

Il faut absolument garantir la protection des filtres a gaz contre I‘humidité et le non-dépassement
(supérieur ou inférieur) des températures d‘utilisation max. admissibles. Si besoin

est, le client doit également placer un systéme d‘isolation et de chauffage approprié.

o Eviter absolument tout contact avec les murs ou ouvrages similaires. Distance minimale 20 mm

* Le remplacement des éléments filtrants des filtres a gaz a nattes et des filtres d‘angle exige
au moins une hauteur d‘agencement libre égale a la hauteur du boitier de filtre complet.
Le remplacement des éléments filtrants des filtres & gaz a panneaux exige au moins une
hauteur d‘agencement libre égale a la hauteur de la partie inférieure du boitier

e Les filtres a gaz sont adaptés pour étre montés dans des conduites verticales ou horizontales.
Respecter impérativement le sens d‘écoulement ; voir fleches de direction sur les
boitiers. En cas de montage dans des conduites verticales, le débit des filtres a gaz n‘est
permis que de bas en haut, autrement la position de montage est libre. Pour la série ..10..
(Rp %2 - Rp 2), la série ..20.., la série ..21.., la série ..22.. et |a série ..23.. (par DN 25 - DN 100)
une position de montage a 90° (couvercle sur le c6té) est recommandée

* Les filtres a gaz sont a inclure a la compensation de potentiel du systéme

5.2 Montage des filtres a gaz

* Retirer les capuchons / étiquettes de fermeture des raccords

* Monter les filtres & gaz hors tension

* Ne pas utiliser les filtres a gaz comme leviers

* Utiliser uniquement des outils adaptés, effectuer par ex. le montage avec une clé dynamométri-
que (ne pas utiliser de clé serre-tubes !)

* Pour les raccords, utiliser uniquement des vis appropriées et des joints et matériaux
d‘étanchéité adaptés et homologués

* Serrer les vis des raccords a brides en quinconce de fagon progressive et réguliere.
Respecter les couples de serrage (Ma) indiqués dans le tableau 13.3

* Pour les raccords filetés, respecter les couples de torsion Tmax indiqués dans le tableau 13.4




5.3 Controle d‘étanchéité aprées le montage

o Effectuer le contrdle d‘étanchéité uniquement avec un fluide d‘essai adapté comme I‘air

o Les filtres a gaz ne peuvent étre alimentés en fluide d‘essai que lentement

* Pression d‘essai max. 1,2 x surpression de service admissible PS selon la plaque signalétique

 Vérifier I‘étanchéité du boitier de filtre et de tous les raccords. Si le boitier de filtre a gaz n‘est
pas étanche, remplacer I‘'ensemble du filtre a gaz. Si les raccords ne sont pas étanches, con-
troler les surfaces d‘étanchéité, les joints et la réalisation des travaux de montage et remédier
au défaut d‘étanchéité. En cas d‘étanchéité, effectuer tous les contrbles selon le point 6.1

6.0 Mise en service

6.1 Contréles avant la mise en service

* Veérifier a nouveau I‘utilisation conforme aux prescriptions et les conditions d‘utilisation

* Controler le sens d‘écoulement, voir les fleches de direction sur les boitiers de filtre

* Vérifier que toutes les vis des filtres a gaz ainsi que celles des raccords sont complétes et
correctement placées, voir a ce sujet les couples de serrage (Ma) dans les tableaux 13.0

* Vérifier que toutes les prescriptions d‘installation, de sécurité et de prévention des accidents
sont respectées

* Vérifier que les filtres a gaz et I‘environnement de montage complet ne sont pas défectueux
ou endommagés

* Vérifier que les documents techniques sont complets et que les plaques signalétiques sont
lisibles

6.2 Mise en service des filtres a gaz

Les filtres & gaz et les raccords doivent absolument étre étanches et ne présenter aucun défaut
ou endommagement. Seulement a cette condition et uniqguement s‘il est clairement garanti

que les personnes ou les biens ne sont pas mis en danger, les filtres & gaz peuvent étre mis en
service.

En cas de manque d‘étanchéité, de défaut ou de détérioration
de toute nature, ne pas mettre les filtres a gaz en service.

Les filtres a gaz ne peuvent étre mis sous pression que lentement en ouvrant les robinets
d‘arrét. Respecter impérativement les conditions de fonctionnement admissibles telles
qu‘indiquées sur la plaque signalétique des filtres a gaz.

7.0 Entretien, maintenance, controles

Effectuer I‘entretien, la maintenance et les controles conformément a la présente notice et aux
réglementations, normes, directives et prescriptions d‘installation, de contréle et de sécurité
applicables pour le lieu d‘installation des filtres a gaz. Les fiches de travail DVGW G 495 et

G 498, en particulier, sont a prendre en compte. Les éléments filtrants et les joints doivent étre
changés en fonction de leur encrassement, de la perte de pression et de leur état en tenant
compte des impératifs opérationnels, mais dans tous les cas au moins une fois par an (au

moins tous les six mois pour la série ..22.. et ..23..). Au début, les intervalles doivent étre raccour-
cis pour collecter les expériences spécifiques a I‘installation concernant I‘encrassement, la perte
de pression, I‘usure et les éventuelles détériorations.

7.1 Valeurs de perte de pression admissibles (pressions différentielles Ap)
* Pour filtres a gaz a nattes (selon 3.1) : max. Ap 50 mbar
® Pour filtres a gaz a panneaux / filtres d‘angle (selon 3.2)  : max. Ap 500 mbar

Un remplacement des éléments filtrants est nécessaire au plus tard a I‘atteinte de ces valeurs Ap.
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7.2 Contenu de I‘entretien
* Remplacer les éléments filtrants encrassés ou endommagés (nattes / cartouches filtrantes)
¢ Remplacer les joints du couvercle (joint torique)
¢ Nettoyer les boitiers de filtres a gaz
o Vérifier que les boitiers des filtres a gaz et I'ensemble des accessoires et des piéces de
montage ne sont pas défectueux ou endommagés

7.3 Ouverture des filtres a gaz ou desserrage des raccords

Tous les travaux peuvent généralement étre effectués uniquement sur les filtres a gaz

A décompressés. Aprés décompression avant le début de tous les travaux et avant
chaque ouverture des filtres a gaz ou desserrage des connexions de raccordements,
il faut obligatoirement attendre 5 minutes, afin que les éventuelles charges statiques
puissent étre déchargées.

* Fermer hermétiquement la conduite située du cété de I‘entrée devant les filtres a gaz

* Dépressuriser les filtres & gaz et la conduite. Les gaz explosifs doivent étre rejetés dans
I‘atmosphére de maniére inoffensive pour I'homme et I‘environnement

* Dévisser les vis du couvercle dans le sens inverse des aiguilles d‘une montre et retirer le
couvercle avec précaution.
11! Attention : aucune saleté ne doit atteindre le c6té du gaz pur !!!

7.4 Entretien

® Quuvrir les filtres & gaz ou desserrer les raccords conformément au point 7.3

 Retirer avec précaution les éléments filtrants encrassés ou endommagés du boitier de filtre.
11! Attention : aucune saleté ne doit atteindre le c6té du gaz pur !!!

* Enlever les joints de couvercle avec précaution. La rainure du joint torique ne doit pas étre
endommagée

* Nettoyer soigneusement le boitier de filtre et le couvercle a Iintérieur et a |‘extérieur avec
un aspirateur, un chiffon ou un pinceau protégé Ex. Nettoyage a sec impératif. Produits
chimiques interdits. Le cas échéant, |‘orifice de nettoyage peut étre ouvert et utilisé a méme
le sol afin d‘enlever la saleté et la poussiére de I‘intérieur du boitier. Les orifices de mesure
latéraux ne sont pas prévus a cet effet

 Vérifier que le boitier de filtre, le couvercle, les vis, la plaque signalétique et, le cas échéant,
les équipements ne sont pas défectueux ou endommagés

* Avant le montage, vérifier que les piéces détachées sont correctes et qu‘elles ne sont pas
endommagées ou défectueuses

« Utiliser, selon le modéle de filtre, une nouvelle natte ou cartouche filtrante et un nouveau
joint de couvercle et veiller a leur bon placement. Dans le cas des filtres & gaz a panneaux
a passage droit, remplacer également les joints des cartouches filtrantes
11! Attention: les joints torique doivent étre chauffés a au moins +5°C pour l‘installation

* Fermer le boitier de filtre avec le couvercle conformément au point 7.5

7.5 Fermeture des filtres a gaz et remise en service

* Poser avec précaution le couvercle du filtre avec le joint torique a la verticale sur le boitier

* Graisser légerement les vis du couvercle et serrer les vis en quinconce dans le sens des
aiguilles d‘une montre avec des outils adaptés et de fagon progressive et réguliére.
Respecter les couples de serrage indiqués dans le tableau 13.1

* Veiller au bon positionnement du couvercle. Le couvercle doit étre posé a plat. Le joint
torique ne doit pas étre écrasé. Dans le cas des filtres a gaz a panneaux, I‘espace visible
entre le couvercle et le boitier doit étre égal

 Vérifier & nouveau I‘étanchéité des filtres & gaz et des raccords en respectant les points 5.3,
6.1 et 6.2 de la présente notice et mettre en service les filtres a gaz




8.0 Pieces détachées

Utiliser uniquement des piéces détachées d‘origine (éléments filtrants, joints et vis) du fabricant
de filtres a gaz « Marchel ».

Si des piéces détachées d‘un autre fabricant sont utilisées, la sécurité de fonctionnement et la
fiabilité des filtres a gaz ne sont pas garanties et toutes les certifications de type ne sont pas
alors valables!

Pour toute commande de pieces détachées, mentionner impérativement le numéro de référen-
ce des filtres a gaz tel qu‘indiqué sur la plaque signalétique.

9.0 Transport et stockage

Les filtres & gaz et les piéces détachées doivent étre transportés et stockés au sec, sans
poussiére et protégé des détériorations. Les pieces détachées doivent en outre étre
conservées dans le noir. La durée de stockage des joints torique ne doit pas dépasser 1 an.

Température de transport et de stockage admissable pour le filtre a gaz et les pieces de
rechange -20°C jusqu’a +40°C. (FKM / FPM - joints torique ou équivalent -10°C a +40°C)

10.0 Consignes générales de sécurité |

A Iaération suffisante du secteur d’établissement veiller.
Les feux, du fumer et 'umiére ouverte ont interdit! Evitez les étincelles absolument!

Les orifices de contréle et / ou de nettoyage éventuellement présents sur les filtres a gaz ont
un diamétre ouvert >1 mm. En cas d‘utilisation des filtres & gaz dans des piéces librement
accessibles de I‘installation intérieure, prendre des mesures appropriées concernant la sécurité
de manipulation et respecter les normes DVGW / TRGI en vigueur.

En cas de montage, d‘entretien, de maintenance et de contréle inappropriés et de non-respect
des conditions d‘utilisation autorisées, la sécurité de fonctionnement et la fiabilité des filtres
a gaz ne sont pas garanties, voir 12.0.

N‘effectuer aucune modification sur les filtres a gaz.

Les plaques signalétiques contiennent des informations importantes relatives a la sécurité et
ne peuvent étre enlevées ou modifiées. Elles doivent étre bien lisibles.

11.0 Génér

Les caractéristiques techniques des filtres & gaz Marchel (par ex. dimensions, poids, finesse

de filtration, diagrammes de débit, valeurs de perte de pression Ap etc.) sont disponibles au

téléchargement sur Internet a I‘adresse www.marchel.de. Les déclarations de conformité, les
attestations d‘examen CE de type et les certificats sont également disponibles.

Dans la mesure ou les filtres a gaz sont soumis a une directive CE, puis controlés et
homologués, la déclaration de conformité correspondante est jointe a la présente notice.

La présente notice est rédigée en allemand, anglais et frangais.

D*autres langues (voir les codes des pays a la page 1) sont consultables sur Internet

a l'adresse www.marchel.de et également disponibles au téléchargement.

Seule la version en langue allemande possede une valeur juridique. Toutes les autres versions
sont des traductions non contraignantes.



12.0 Eval

1/ Analy

des ri

En cas de montage, de fonctionnement, de maintenance, d‘entretien et de contréle conformes
a cette notice, les filtres & gaz en eux-mémes ne sont pas dangereux.

A

Cependant, le non-respect de la présente notice peut entrainer de trés graves domma-
ges corporels, voire des blessures mortelles, ainsi que d‘importants dégats matériels et

dysfonctionnements de toute I‘installation. Le risque d‘explosion est grand en cas de
défaut d‘étanchéité. C‘est pourquoi il faut absolument éviter tout défaut d‘étanchéité.

Défauts / Causes

Conséguences possibles

Mesures d‘évitement

Montage incorrect

Endommagement du boitier et des
joints occasionnant un défaut d‘étan-
chéité et la libération du fluide.
Risque d‘explosion !

Respecter les instructions de
montage indiquées dans cette
notice

Dépassement de la
surpression de service
admissible PS

Endommagement du boitier et des
joints occasionnant un défaut d‘étan-
chéité et la libération du fluide.
Risque d‘explosion !

Respecter les consignes
figurant sur la plaque
signalétique des filtres a gaz

Dépassement des
températures d‘utilisation
admissibles TS

Endommagement des joints et des
éléments filtrants occasionnant un
dysfonctionnement, un défaut d‘étan-
chéité et la libération du fluide.
Risque d‘explosion !

Respecter les consignes
figurant sur la plaque
signalétique des filtres a gaz

Dépassement du débit
autorisé Qmax

Vitesse d‘écoulement trop élevée,
entrainant I'endommagement des élé-
ments filtrants, un dysfonctionnement
et la pénétration de la poussiere

Respecter les consignes figu-
rant sur la plaque signalétique,
le bon de livraison et dans les
spécifications techniques

Usage de fluides
interdits
(liquides, agressifs)

Endommagement des joints, des
éléments filtrants et des boitiers occa-
sionnant un dysfonctionnement, un
défaut d‘étanchéité et la libération du

fluide. Risque d‘explosion !

Entretien incorrect
ou emploi de piéces
détachées inadaptées

Respecter les consignes
d‘utilisation conforme aux
prescriptions

Dysfonctionnement, défaut
d‘étanchéité et libération du fluide.
Risque d‘explosion !

Respecter les consignes
figurant dans cette notice

Non-respect du sens
d‘écoulement

Dysfonctionnement et encrassement
des appareils et dispositifs de sécurité
situés en aval

Respecter les fleches de
direction sur les boitiers de
filtres

Dépassement de la
pression différentielle
admissible Ap

Endommagement des éléments
filtrants, dysfonctionnement,
pénétration de la poussiére.

Surveiller la pression différent-
ielle, respecter les intervalles
d‘entretien et remplacer les
éléments filtrants

Pressurisation trop
rapide des filtres a gaz

Endommagement des éléments
filtrants, dysfonctionnement,
pénétration de la poussiére

Ouverture lente des robinets
d‘arrét

Non-respect du temps
d‘attente minimum (5 mi-
nutes) aprés décompres-
sion avant le début de
tous les travaux

Eventuelle électricité statique
Risque d‘explosion !

Respect du délai minimum
d‘attente de 5 minutes
conformément au présent
mode d‘emploi ( voir 7.3)
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| 13.0 Couples de serrage et de torsion, débits
13.1 Couples de serrage MA pour les vis du couvercle
Modeles de filtres a gaz Vis Mamax. aut.
(selon Définition 3.0) Dimen - | Qualité
sions
filtres a filetage Al M6 1S0 4762 - 8.8, zing., IS0 4762 — A4-80 6 Nm
-20.,.21. fitres abride Al M8 1S0 4762 - 8.8, zing., IS0 4762 — A4-80 13 Nm
~30. m}:z i g:gz gjg tggg; g:::;rre W10 IS0 4762 — 8.8, zing., IS0 4762 — A4-80 22Nm
0. Filtres cellulaires Al M12 150 4762 - 8.8, 7ing, IS0 4762 - A4-80 35 Nm
..80.. Filtres cellulaires GJS (6GG) M16 IS0 4762 - 8.8, zing., IS0 4762 - A4-80 90 Nm
22.. filtres a bride Al, convenablement pour gaz biologique | M6 1S0 4762 — A4-80 6Nm
..23..filtres a bride Al, convenablement pour gaz biologiqu M8 1S0 4762 — A4-80 13 Nm
M10 10 4762 — A4-80 22 Nm
HTB filtres 4 bride GJS (GGG) M6 10 4017 - n° de mat. 1.7709, zing. 6 Nm
35.. version équerre M8 1S0 4017 — n° de mat. 1.7709, zing. 13Nm
55 version droit M10 1S0 4017 — n° de mat. 1.7709, zing. 22 Nm
13.2 Couples de serrage Ma pour les vis d‘obturation DIN 908 - St at DIN 908 - A4
.20..et..21.. *GYA avec joint DIN 7603 — A, FA 25 Nm
-et..50.. G¥%A avec joint DIN 7603 - A Al 25 Nm
;10 B0 N "G 1A avec joint DIN 7603 —A, FA 30 Nm
POUT 221 23, -39..8L..95.. G%A | avec joint DIN 7603 — A Al 50 Nm
G1A avec joint DIN 7603 — A, Al 80 Nm
13.3 Couples de serrage Ma pour les raccords a brides
. M12 DIN 939 - 8.8 50 Nm
M16 DIN 939 - 8.8 125 Nm
M20 DIN 939 - 8.8 240 Nm
M24 DIN 939 - 8.8 240 Nm
13.4 Couples de torsion Tmax pour les raccords filetés
Raccordement Rp %2 Rp % Rp 1 [ Rp 1% [Ro1m [Rp2
Tnoc At t <= 105 55 Nm 100Nm_ | 125 Nm [ 160Nm [ 200 Nm | 250 Nm
13.5 Débits Qmax (Métre cube brut)
Rp Rp % Rp 1, DN 25 Rp 1% Rp 1%, DN 40 Rp 2, DN 50
Débit Qax 12m¥h 22m¥h__| 35m¥h 57 m¥h 90 m¥h 140 m¥h
Raccordement DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN200 | DN 250
t Qax 235m*h | 350m¥h_| 550 m¥h 870 m¥h 1260 m¥h | 2250 m¥h_| 3500 m¥h

13.6 Instructions de vissage

Serrer les vis en quinconce de fagon progressive et réguliére en respectant la progression suivante :

1¢r étape : 30 % du couple de serrage nécessaire
2¢me étape : 45 % du couple de serrage nécessaire
3¢me étape : 60 % du couple de serrage nécessaire

4¢me étape : 75 % du couple de serrage nécessaire
5¢me étape : 90 % du couple de serrage nécessaire
6°me étape : 100 % du couple de serrage nécessaire

Aprés |‘application du couple de serrage conforme a I‘étape 6 (100 %), toutes les vis doivent encore une fois
étre revissées a 100 % du couple de serrage nécessaire.
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| 14.0 Déclaration de conformité |

14.1 Déclaration de conformité Modéeles de filtres a gaz ..10.., ..20.., ..21.., ..22.., ..23..

MARCHEL

c e Déclaration de conformité
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Anhang / Attachment / Appendice

A1 Durchflussdiagramm fiir Gasfilter Baureihen ..10..,
Al Flow rate Dlagram for gas fllter series . 10

Druckverlust in mbar fur Erdgas, Erddlgas (dv = 0,64)
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Pressure loss in mbar for natural gas (dv = 0,64) o
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Druckverlust in mbar flr Luft (dv = 1)
Pressure loss in mbar for air (dv = 1)

Perte de charge en mbar pour de Iair (dv =

1)

Uberdruck in bar
Excess pressure in bar
Surpression en bar

Gasdurchfluss in m3/h (Normzustand)

Flow rate in m3/h (standard situation)
Caractértistiques de débit en m3/h (standard situation)
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Filteranstrémgeschwindigkeit in m/sec

Anhang / Attachment / Appendice

A2 Durchflussdiagramm fiir Gasfilter Baureihen ..30.., ..35.., ..50.., ..55..
A2 Flow rate Diagram for gas filter series ..30.., ..35 .., ..50.., ..55..
A2 Diagramme de débit pour Modéles de filtres a gaz ..30.., ..35.., ..50.., ..55..

Gasdurchfluss in m¥h (Betriebszustand)
Flow rate in m¢/h (operating situation)
Garactéristiques de débit en m¥h (situation d'operation)
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Gasdurchfluss in m¥h (Betriebszustand) Druckverlust in mbar fiir Erdgas, Erdblgas (dv = o 64)
Flow rate in mh (operating situation) Pressure loss in mbar for natural gas (dv = 0.6
Caractéristiques de débit en m¥h (situation d'operation Perte de charge en mbar pour du gaz naturel (dv = 0,64)




Die Diagramme gelten fiir Gase nach
DVGW-Arbeitsblatt G 260 sowie fir Luft.

Handhabung der Diagramme
siehe Beispiel:

- Medium Erdgas

— Durchfluss 4150 m3/h

— Betriebsuberdruck 14 bar

The diagrammes are for gases acc. to
DVGW-direction G 260 and for air.

Example for using the
diagrammes:

- natural gas

- flow rate 4,150 m3h

— operating excess pressure 14 bar

Les diagrammes sont valable pour gaz
selon directive DVGW G 260 et pour Iair.

Example pour l'utilisation

des diagrammes:

— gaz naturel

— débit 4150 m3h

— excés de pression d’exploitation 14 bar

L=l

_MARCHEL _
Ergebnis:
- mindestens FiltergroBe DN 80
erforderlich

- Durchfluss im Betriebszustand
283 m¥h (Diagramm 1)

- Filteranstrdmgeschwindigkeit
1,25 m/sec (Diagramm 2)

- Stromungsgeschwindigkeit im Rohr
15,6 m/sec (Diagramm 3)

— Druckverlust 27 mbar (Diagramm 3)

Result:

— at least filter size DN 80

- flow rate in operating situation
283 m3¥h (diagramme 1)

- velocity of flow in the filter
1,25 m/sec (diagramme 2)

- velocity of flow in the pipe
15,6 m/sec (diagramme 3)

— pressure loss 27 mbar
(diagramme 3)

Resultat:

— grandeur de filtre au mons DN 80

— débit en standard situation
283 m¥h (diagramme 1)

- vitesse courante dans le filtre
1,25 m/sec (diagramme 2)

- vitesse courante dans le tube
15,6 m/sec (diagramme 3)

— perte de pression 27 mbar
(diagramme 3)
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